通信学院智能物联网应用管理模块技术要求
项目名称：智能物联网应用管理模块——电源控制
数量：1套
项目内容及主要用途：为进一步提升实验中心实验室的开放及使用的安全及管理的智能化，在一期项目的基础上做拓展，系统依托物联网技术的分布式综合监测、自动控制技术，实现对实验环境的电力控制，门禁管理系统等诸多实验环境条件保障系统，温度、环境湿度、智能化联动控制，全面实现实验室维护、管理与应用的网络化，自动化和智能化。
1、配置清单

	序号
	名称
	数量

	1
	智能物联网应用管理模块
	1项

	2
	智能电源控制终端
	15套

	3
	电源线
	2卷


2、系统整体功能要求
在前期智能物联网信息化管理平台的基础上，实现实验环境的电力控制，门禁管理系统等诸多实验环境条件保障系统。
3.详细技术指标要求
	序号
	采购内容
	技术需求

	1
	智能物联网应用管理模块
	系统的功能界面风格和操作流程与原有实验室管理系统一致，遵循相同的数据标准；系统必须采用B/S（浏览器/服务器模式）的应用程序架构结合C/S（客户端/服务器模式）的物联设备控制服务模式，满足实验室管理用户集中、大数据高性能处理的要求，各级用户通过WEB浏览器进行各种使用和管理操作，具有良好的开放性和扩展性，界面友好，易掌握与操作。物联网应用管理模块与实验室管理系统、APP应用系统联动使用无缝整合，形成统一平台内进行管理。

其他要求

为保证系统兼容性，要求与实验中心现有实验室管理系统、APP应用管理系统、虚拟仿真实验教学共享管理平台系统为同一品牌。

	2
	智能电源控制终端
	通过网络远程管理实验室房间内的总电，整合原有实验室智能数据刷卡终端，通过预约授权身份认证后开启实验室的总电，离开后刷卡退出关闭实验室的电源总电。使实验室用电上的得到安全及节能。设备带有电流检查功能，实时获取仪器设备的电流负载情况。主要用于对实验室的总电源远程控制管理，含电源控制模块、大功率控制模块，断电保护，手动/自动智能切换。

管理端可实时监测实验室使用情况，与系统平台联动，通过授权可实现远程网络控制开关电源。必须与原有实验室管理系统联动使用无缝整合。

其他要求

必须与学院现有实验室管理系统和无缝对接，投标方需出具实验室管理系统平台供应商提供的针对与智能物联网应用管理对接的兼容性报告证明；

	3
	电源线
	4*6平方

	4
	超五类网络线
	超五类305米


4、保修期和售后服务要求

1) 货物的免费质保期为1年，出现故障报修后，供应商技术人员24小时内达到现场进行维修。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费用。

2) 在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3) 在质保期内因货物本身的质量问题发生故障维修后不能使用，供应商应负责免费更换。

5、安装调试要求和验收要求

1) 供应商派遣技术工程师免费上门在使用单位现场进行安装调试、并交付使用。

2) 供应商提供的机器视觉系统应能和实验室现有机器人进行无缝对接联调，完成机器人的定位引导功能。

3) 供应商需要免费培训使用单位的使用操作人员，并协助使用单位一起调试，直到符合技术要求，使用单位才做最终验收。
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